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1. はじめに 
現在、世界の都市部における水代謝システムは、
大量輸送、大量消費を前提とした一過性の上下水
道施設を基に構成されている。しかし、各地で頻
発する水不足、水道水源の汚染、クリプトスポリ
ジウムによる集団感染など、一過性の都市水代謝
システムには近年多くの綻びが目立ち始めてい
る。今後、安全で良質な水を確保し続けていくた
めには、下水再利用や多元給水等を積極的に導入
した新たな水代謝システムが必要となる。 
膜による浄水処理は、従来の砂ろ過法と比較し
て簡単に処理水質を飛躍的に向上させることが
出来る一方で、施設の小型化・分散化が容易に可
能であることから、水の再利用を前提とした新た
な水代謝システムの基盤要素技術となりうる潜
在力がある。一方、限外ろ過膜や精密ろ過膜を用
いる浄水処理は溶存有機物の除去は困難であり、
消毒副生成物であるトリハロメタンの生成抑制
が課題となる。 
これまで、膜ファウリングの抑制及び溶存有機
物の除去を目的として、既存の凝集沈殿法と膜を
組み合わせた「凝集－膜ろ過ハイブリッドシステ
ム」が提案され、様々に試行されてきた 1)。濁質
の凝集機構は 50 年以上にわたり様々に検討され
ている。一般的に、荷電中和による凝塊化、また
はスウィープフロック形成による共沈が凝集機
構として提案されているが、原水中に含まれる有
機物の特性、pH、凝集剤注入率、撹拌強度など、
フロック形成に係わる条件が多いため、最適凝集
条件の選択は経験によるところが大きい。特に、
凝集－膜ろ過ハイブリッドシステムは、有機物を
良好に除去しうる凝集条件と、膜ファウリングを
抑制しうる凝集条件が一致しないことが既存の
研究において多数報告されており、未だ本システ
ムを効率的に制御する方法は未だ明かになって
いない。 
膜ファウリングには、「サブマイクロフロック」
と呼ばれる孔径付近の粒子が関与する。一方、凝
集プロセスによって生成するサブマイクロフロ
ックの挙動は未だ不明な点が多く、どのような条
件でどのくらいの大きさのサブマイクロ粒子が
どのくらいの量発生するのか、またどのような特
性を持ったサブマイクロ粒子が膜ファウリング
に影響を及ぼすのか、世界中で様々に議論されて
いる 2)。凝集－膜ろ過ハイブリッドシステムの効
率的な運用のためには、膜ファウリングの進行を
促進する凝集フロック特性を明らかにし、前凝集
処理における最適凝集条件を容易に設定しうる
凝集指標を探索する必要がある。 
本研究では、フロックを粒径に応じてナノフロ
ック（nF： <0.5 μm）、サブマイクロフロック（sF：
0.5~1.0 μm）、マイクロフロック（mF：1.0~10.0 μm）、
及び粗大フロック（lF：>10.0 μm）に分類し、凝
集剤注入率と pH が各フロックの粒子数（P.N.）及
びゼータ電位（Z.P.）に及ぼす影響について検討
した。また、ベンチスケール凝集－膜ろ過連続運
転の結果から、ハイブリッドシステムでは膜ろ過
のみであるより溶存有機物の除去率を高めるこ
とを実証し、不可逆的膜ファウリングの進行と相
関の高いフロック特性を探索した。 
2. 実験方法 
本研究では、金町浄水場（東京都）の水道水源
である江戸川表流水を使用し、ステンレス製フィ
ルター（10 μm）で懸濁成分を除去したものを原
水として用いた。原水の水質及びサイズ毎の粒子
数は表-1 に示す。 
表-１ 原水の水質 
項  目 値 
pH  7.85 
TOC (mg/L) 1.10 
UV254 (cm-1) 0.0230 
sF の P.N. (N/mL) 3.80E+05 
mF の P.N. (N/mL) 2.50E+04 
lF の P.N. (N/mL) 5.00E+02 
2.1 凝集フロックの解析 
凝集剤はポリ塩化アルミニウム（PACl：10% as 
Al2O3）を使用した。0.1N の NaOH 及び HCl によ
り任意の pH に調整した。PACl 注入率を 0.3~3.0 
mg-Al/L の 3 段階に変化させ、pH が 5.0~8.0 の 6
段階でジャーテストを行った。原水に PACl を添
加し、160 rpm で 3 分間の急速撹拌（G=207 s -1）
を行うことで、凝集フロックを形成させた。3 分
間静置後の水面から 2 cm の上澄みに含まれるフ
ロックを「マイクロフロック（mF）」と定義し、
上澄みをさらに遠心分離（3000 rpm, 10 min）、1.0 
µm、0.5 µm のメンブレンフィルターでろ過した
ものを「ナノフロック（nF）」と定義した。mF、
nF について、それぞれ Hybrid Particle CounterⓇ 
（MW-SK121; Metawater Co., Ltd., Japan）及び
ZEECOMⓇ （Microtec Co., Ltd., Japan）を用いて
P.N.及び Z.P.を測定した。 
2.2 凝集－膜ろ過実験 
フロックの P.N.及び Z.P.分布に基づいて決定し
た 6 凝集条件において、ベンチスケール凝集－膜
ろ過連続運転を実施した。膜は公称孔径 0.1 μm の
ポリフッ化ビニリデン（PVDF：旭化成ケミカル
ズ）製の MF（Micro-filtration）中空糸膜を用い、
定流量（1.5 m3/m2/日）条件下において 13 時間の
全量ろ過運転を行った。ろ過実験中 15 分に 1 回
30 秒間の逆洗を行うことで、膜面に堆積したケー
キ層を除去した。凝集－膜ろ過実験装置のフロー
シートは図-1 に示す 3)。 
 
図-1 実験装置フローシート 
3. 実験結果と考察 
3.1 フロックの粒子数特性 
図-2 に縦軸に PACl 注入率、横軸に pH で表し
た（a）sF、（b）mF、及び（c）lF の 3 次元 P.N.
分布を示す。 
 
図-2 (a) sF の P.N. (N/mL)分布 
 
図-2 (b) mF の P.N. (N/mL)分布 
 
図-2 (c) lF の P.N. (N/mL)分布 
（a）～（c）で大きく形状が異なることから、
粒子径によって、pH と PACl 注入率の変化による
影響度が異なることがわかる。（a）sF の P.N.は
PACl 注入率に影響されやすい一方で、（c）lF の
P.N.は pH に影響されやすいことが明かになった。
また、（b）mF の P.N.は pH6.5 と PACl 注入率 1.0 
mg-Al/L において極大値を持つことが明かになっ
た。 
3.2 フロックの表面電荷特性 
図-3 に縦軸に PACl 注入率、横軸に pH で表し
た（a）mF 及び（b）nF の 3 次元 Z.P.分布を示す。 
 
図-3 (a) mF の Z.P. (mV)分布 
 
図-3 (b) nF の Z.P. (mV)分布 
図-3 より、（a）mF と（b）nF で Z.P.の分布が大
きく異なり、nF の等電線（Z.P.=0 の条件）は、
mF より低 pH 側であることが明かになった。これ
は nF が mF に比べて表面積が大幅に増大したた
め、表面エネルギーポテンシャルが上昇したため
であると考えられる。また、pH を一定に設定し
た場合、mF と nF で大きく挙動が異なることが明
かになった。mF では、PACl 注入率の上昇に伴っ
て Z.P.が上昇した一方で、nF では PACl 注入率が
増加しても Z.P.が変化しにくく、荷電中和のため
には、低 pH（5.0~5.5）範囲で調整する必要があ
ることが明かになった。 
3.3 凝集－膜ろ過実験の結果 
フロックの P.N.分布（図-2）及び Z.P.分布（図-3）
に基づいて決定した 6 種の凝集条件（表-2）にお
いて、ベンチスケール凝集－膜ろ過連続運転を実
施した。 
表-2 凝集－膜ろ過実験の条件 
運転番号
運転条件 
pH PACl 注入率 
 (mg-Al/L) 
1 5.5 1.0 
2 6.5 1.0 
3 7.5 1.0 
4 5.5 3.0 
5 6.5 3.0 
6 7.5 3.0 
3.3.1 溶存有機物の除去性 
図-4 に各条件における溶存有機物の除去率を
示す。図中、原水を前処理せずに膜ろ過した結果
も併記する（pH7.85、PACl 注入率：0 mg-Al/L）。 
 
図-4 各条件における溶存有機物の除去率 
運転条件にかかわらず、前凝集により溶存有機
物の除去率が向上することがわかる。除去率を比
較すると、低 pH 高 PACl 注入率において、溶存有
機物の除去率が高くなることが明かになった。フ
ミン質中に多数存在するカルボキシル基の酸解
離定数は 3.5 付近であり、低 pH 条件下で遊離し
たカルボキシル基が共役化し、荷電中和が進みや
すい状態に変化するためであると考えられる。 
3.3.2 不可逆的膜ファウリング進行度とフロッ
ク特性の関係 
図-5 に膜ろ過運転終了時の膜間差圧（TMP）値
を示す。図中、原水を膜ろ過した結果も併記する。
前凝集を行ったすべての運転は、直接原水をろ過
した場合と比較して、TMP の上昇を 13% ~ 53%抑
えることが出来た。また、低 pH 条件下で前凝集
することで、TMP の上昇をより低く抑えられるこ
とが明かになった。 
 
図-5 各条件における膜ろ過運転終了時 TMP 
膜ファウリングの進行と相関の高い因子を検
討するため、縦軸に終了時 TMP、横軸にその条件
における mF と nF の Z.P.をプロットして、二次多
項式でフィットした。図-6 に示すように、TMP
の上昇度は、nF の Z.P.と非常に高い相関（R2= 0.86）
がある一方で、TMP の上昇度と mF の Z.P.との相
関（R2= 0.51）はほとんど見られなかった。図-6
から、nF の荷電が－5 mV の際に膜ファウリング
の進行は極小をとり、Z.P.の増加、及び減少に伴
って再びファウリング進行が増加する「二次曲線」
を描くことが推定される。この結果は、nF と膜面
に働く静電気力が膜ファウリングの進行に重要
な役割を果たすことを示すものである。 
 
図-6 終了時 TMP と mF及び nFの Z.P.の関係 
4. まとめ 
本研究は凝集フロック特性及び不可逆的膜フ
ァウリングの抑制指標を検討した結果、以下のこ
とが明かになった。 
（1）粒径毎の P.N.特性が大きく異なる。 
（2）nF と mF は Z.P.特性が異なる。nF の Z.P.
は PACl 注入率には影響されない。 
（3）凝集－膜ろ過ハイブリッドシステムによ
り、膜のみでは処理が難しい溶存有機物の除去率
を高めることができる。 
（4）凝集－膜ろ過ハイブリッドシステムでは、
nF の Z.P.を測定することにより、PVDF 膜のファ
ウリング進行度を予測することができる。nF の
Z.P.が－5 mVの際に膜ファウリングの進行は極小
となる。 
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